Замечания к проекту актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год и плановый период до 2028 года

1. Утверждаемая часть

1) В таблице 1.1.1 «Отапливаемая площадь» (стр. 8 – 11) отсутствуют данные по котельной ул. Доры Кваш 20
2) В таблице 1.2.1 полезный отпуск план 2024 не соответствует письму №356 от 28.02.2023, аналогично и в таблице 2.3.1.
Следовательно, показатели таблицы 1.2.1 следует изложить в следующей редакции: 
	Источник
	№п/п
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Котельная, ул. Ленина 67
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	2185,68
	2191,34
	2249,13
	2345,21
	2345,21
	2345,21
	2345,21
	2345,21

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	16,85
	16,23
	38,65
	34,97
	34,97
	34,97
	34,97
	34,97

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	2168,83
	2175,11
	2210,48
	2310,24
	2310,24
	2310,24
	2310,24
	2310,24

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	417,07
	418,27
	415,30
	464,28
	464,28
	464,28
	464,28
	464,28

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	1751,76
	1756,84
	1795,18
	1845,96
	1845,96
	1845,96
	1845,96
	1845,96

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	569,86
	615,57
	626,93
	708,47
	708,47
	708,47
	708,47
	708,47

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	47,58
	9,17
	8,03
	9,80
	9,80
	9,80
	9,80
	9,80

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	1134,33
	1132,10
	1160,23
	1127,69
	1127,69
	1127,69
	1127,69
	1127,69

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Рабоче-Крестьянская 200А
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	11577,43
	11838,34
	11783,16
	13009,50
	13009,50
	13009,50
	13009,50
	13009,50

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	78,54
	75,99
	172,86
	153,26
	153,26
	153,26
	153,26
	153,26

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	11498,89
	11762,35
	11610,31
	12856,24
	12856,24
	12856,24
	12856,24
	12856,24

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	2211,24
	2261,9
	2232,57
	3097,18
	3097,18
	3097,18
	3097,18
	3097,18

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	9287,65
	9500,45
	9377,74
	9759,06
	9759,06
	9759,06
	9759,06
	9759,06

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	445,20
	395,94
	481,95
	395,24
	395,24
	395,24
	395,24
	395,24

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	703,55
	998,59
	712,10
	1227,19
	1227,19
	1227,19
	1227,19
	1227,19

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	8138,90
	8105,92
	8183,69
	8136,63
	8136,63
	8136,63
	8136,63
	8136,63

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Ромашкина 2А
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	9643,09
	9645,82
	9942,13
	9249,92
	9249,92
	9249,92
	9249,92
	9249,92

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	65,08
	62,69
	147,84
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	9578,00
	9583,13
	9794,29
	9116,21
	9116,21
	9116,21
	9116,21
	9116,21

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	1841,85
	1842,836
	1989,49
	1211,27
	1211,27
	1211,27
	1211,27
	1211,27

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	7736,15
	7740,29
	7804,80
	7904,94
	7904,94
	7904,94
	7904,94
	7904,94

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	808,88
	758,03
	770,44
	821,68
	821,68
	821,68
	821,68
	821,68

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	116,30
	170,44
	183,01
	221,29
	221,29
	221,29
	221,29
	221,29

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	6810,97
	6811,82
	6851,35
	6861,96
	6861,96
	6861,96
	6861,96
	6861,96

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Бабушкина 1/6 угольная
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	14461,60
	14015,47
	14906,55
	15507,28
	15507,28
	15507,28
	15507,28
	15507,28

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	171,94
	165,61
	389,17
	363,89
	363,89
	363,89
	363,89
	363,89

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	14289,66
	13849,87
	14517,38
	15143,39
	15143,39
	15143,39
	15143,39
	15143,39

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	2747,90
	2663,329
	3223,00
	4092,87
	4092,87
	4092,87
	4092,87
	4092,87

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	11541,76
	11186,54
	11294,38
	11050,52
	11050,52
	11050,52
	11050,52
	11050,52

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	780,42
	677,62
	868,26
	715,01
	715,01
	715,01
	715,01
	715,01

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	174,04
	172,05
	160,52
	188,95
	188,95
	188,95
	188,95
	188,95

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	10587,30
	10336,87
	10265,60
	10146,57
	10146,57
	10146,57
	10146,57
	10146,57

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул.Ванеева 63А
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	8780,33
	8737,47
	8845,75
	8181,72
	8181,72
	8181,72
	8181,72
	8181,72

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	15,04
	14,49
	76,11
	64,91
	64,91
	64,91
	64,91
	64,91

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	8765,29
	8722,99
	8769,64
	8116,81
	8116,81
	8116,81
	8116,81
	8116,81

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	1685,57
	1677,43
	1683,74
	1062,81
	1062,81
	1062,81
	1062,81
	1062,81

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	7079,72
	7045,56
	7085,90
	7054,00
	7054,00
	7054,00
	7054,00
	7054,00

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	0,00
	0
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	32,50
	0
	28,99
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	7047,23
	7045,56
	7056,91
	7054,00
	7054,00
	7054,00
	7054,00
	7054,00

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Ванеева 1/9
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	3763,48
	3652,07
	3746,82
	3813,57
	3813,57
	3813,57
	3813,57
	3813,57

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	39,69
	38,23
	74,72
	73,26
	73,26
	73,26
	73,26
	73,26

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	3723,79
	3613,83
	3672,11
	3740,31
	3740,31
	3740,31
	3740,31
	3740,31

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	716,08
	694,94
	617,47
	686,24
	686,24
	686,24
	686,24
	686,24

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	3007,70
	2918,89
	3054,63
	3054,07
	3054,07
	3054,07
	3054,07
	3054,07

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	1455,50
	1375,69
	1491,44
	1477,50
	1477,50
	1477,50
	1477,50
	1477,50

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	769,31
	747,76
	781,43
	773,81
	773,81
	773,81
	773,81
	773,81

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	782,89
	795,44
	781,76
	802,75
	802,75
	802,75
	802,75
	802,75

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Дударева 91
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	1495,45
	1393,94
	1506,56
	1673,86
	1673,86
	1673,86
	1673,86
	1673,86

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	7,80
	7,51
	22,64
	21,26
	21,26
	21,26
	21,26
	21,26

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	1487,66
	1386,43
	1483,91
	1652,60
	1652,60
	1652,60
	1652,60
	1652,60

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	286,08
	266,61
	247,21
	512,55
	512,55
	512,55
	512,55
	512,55

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	1201,58
	1119,82
	1236,71
	1140,04
	1140,04
	1140,04
	1140,04
	1140,04

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	604,15
	580,88
	632,84
	630,83
	630,83
	630,83
	630,83
	630,83

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	597,43
	538,94
	603,87
	509,21
	509,21
	509,21
	509,21
	509,21

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Горького 31А
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	853,92
	953,92
	965,86
	1450,08
	1450,08
	1450,08
	1450,08
	1450,08

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	3,25
	3,14
	14,97
	15,21
	15,21
	15,21
	15,21
	15,21

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	850,67
	950,78
	950,89
	1434,86
	1434,86
	1434,86
	1434,86
	1434,86

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	163,58
	182,84
	310,38
	586,40
	586,40
	586,40
	586,40
	586,40

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	687,08
	767,95
	640,50
	848,46
	848,46
	848,46
	848,46
	848,46

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	125,88
	117,57
	80,74
	131,21
	131,21
	131,21
	131,21
	131,21

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	55,72
	44,37
	55,72
	60,67
	60,67
	60,67
	60,67
	60,67

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	505,48
	606,00
	504,04
	656,58
	656,58
	656,58
	656,58
	656,58

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Ленина 160
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	21579,56
	21328,04
	21327,64
	20816,85
	20816,85
	20816,85
	20816,85
	20816,85

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	40,48
	38,99
	445,58
	163,67
	163,67
	163,67
	163,67
	163,67

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	21539,08
	21289,05
	20882,07
	20653,18
	20653,18
	20653,18
	20653,18
	20653,18

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	4141,97
	4093,89
	3229,58
	2961,58
	2961,58
	2961,58
	2961,58
	2961,58

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	17397,12
	17195,17
	17652,49
	17691,60
	17691,60
	17691,60
	17691,60
	17691,60

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	5294,11
	5523,01
	5416,22
	6007,70
	6007,70
	6007,70
	6007,70
	6007,70

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	3880,91
	3465,94
	4021,55
	3502,56
	3502,56
	3502,56
	3502,56
	3502,56

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	8222,10
	8206,22
	8214,72
	8181,34
	8181,34
	8181,34
	8181,34
	8181,34

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Доры Кваш 20
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	15809,55
	14834,34
	16906,93
	15559,43
	15559,43
	15559,43
	15559,43
	15559,43

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	115,21
	111,35
	229,74
	109,13
	109,13
	109,13
	109,13
	109,13

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	15694,34
	14723,00
	16677,19
	15450,30
	15450,30
	15450,30
	15450,30
	15450,30

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	3018,02
	2831,23
	3957,69
	3801,32
	3801,32
	3801,32
	3801,32
	3801,32

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	12676,32
	11891,76
	12719,49
	11648,98
	11648,98
	11648,98
	11648,98
	11648,98

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	2006,62
	1750,67
	2298,37
	1834,36
	1834,36
	1834,36
	1834,36
	1834,36

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	71,50
	85,91
	47,06
	99,69
	99,69
	99,69
	99,69
	99,69

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	10598,20
	10055,18
	10374,07
	9714,93
	9714,93
	9714,93
	9714,93
	9714,93

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Худзинского 73А
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	5151,88
	4908,90
	5011,25
	4827,28
	4827,28
	4827,28
	4827,28
	4827,28

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	17,87
	17,21
	62,12
	53,41
	53,41
	53,41
	53,41
	53,41

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	5134,01
	4891,69
	4949,13
	4773,87
	4773,87
	4773,87
	4773,87
	4773,87

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	987,27
	940,67
	750,75
	788,00
	788,00
	788,00
	788,00
	788,00

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	4146,74
	3951,02
	4198,38
	3985,87
	3985,87
	3985,87
	3985,87
	3985,87

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	1366,64
	1323,41
	1482,19
	1423,94
	1423,94
	1423,94
	1423,94
	1423,94

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	2780,10
	2627,61
	2716,19
	2561,92
	2561,92
	2561,92
	2561,92
	2561,92

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Крупская 41
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	2974,99
	2995,23
	3110,64
	3246,18
	3246,18
	3246,18
	3246,18
	3246,18

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	4,02
	3,87
	30,15
	24,87
	24,87
	24,87
	24,87
	24,87

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	2970,97
	2991,36
	3080,50
	3221,31
	3221,31
	3221,31
	3221,31
	3221,31

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	571,32
	575,24
	552,69
	647,57
	647,57
	647,57
	647,57
	647,57

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	2399,66
	2416,12
	2527,81
	2573,74
	2573,74
	2573,74
	2573,74
	2573,74

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	1473,42
	1518,24
	1614,30
	1685,18
	1685,18
	1685,18
	1685,18
	1685,18

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	55,70
	51,39
	51,76
	54,99
	54,99
	54,99
	54,99
	54,99

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	870,54
	846,49
	861,76
	833,57
	833,57
	833,57
	833,57
	833,57

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Горького 42А
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	6500,82
	6425,21
	6314,10
	6686,27
	6686,27
	6686,27
	6686,27
	6686,27

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	23,91
	23,03
	74,03
	70,27
	70,27
	70,27
	70,27
	70,27

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	6476,91
	6402,18
	6240,08
	6616,00
	6616,00
	6616,00
	6616,00
	6616,00

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	1245,51
	1231,14
	1002,99
	1444,56
	1444,56
	1444,56
	1444,56
	1444,56

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	5231,40
	5171,04
	5237,09
	5171,44
	5171,44
	5171,44
	5171,44
	5171,44

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	73,74
	71,81
	75,64
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	5157,66
	5099,24
	5161,45
	5093,71
	5093,71
	5093,71
	5093,71
	5093,71

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Ленина 89А
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	1637,84
	1470,14
	1567,77
	1370,70
	1370,70
	1370,70
	1370,70
	1370,70

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	2,31
	2,22
	16,67
	14,08
	14,08
	14,08
	14,08
	14,08

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	1635,53
	1467,91
	1551,09
	1356,62
	1356,62
	1356,62
	1356,62
	1356,62

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	314,51
	282,28
	186,71
	162,35
	162,35
	162,35
	162,35
	162,35

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	1321,02
	1185,63
	1364,39
	1194,27
	1194,27
	1194,27
	1194,27
	1194,27

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	1171,43
	1036,89
	1198,20
	1027,27
	1027,27
	1027,27
	1027,27
	1027,27

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	149,58
	148,74
	166,18
	167,00
	167,00
	167,00
	167,00
	167,00

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Ленина 25/15
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	2333,17
	1830,95
	1762,30
	1927,86
	1927,86
	1927,86
	1927,86
	1927,86

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	1,55
	1,50
	21,99
	15,42
	15,42
	15,42
	15,42
	15,42

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	2331,62
	1829,45
	1740,31
	1912,44
	1912,44
	1912,44
	1912,44
	1912,44

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	448,37
	351,80
	329,89
	606,13
	606,13
	606,13
	606,13
	606,13

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	1883,25
	1477,65
	1410,42
	1306,31
	1306,31
	1306,31
	1306,31
	1306,31

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	3,37
	3,24
	5,64
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	1879,87
	1474,40
	1404,77
	1302,91
	1302,91
	1302,91
	1302,91
	1302,91

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Попова 21
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	1243,56
	1237,37
	1185,08
	1341,74
	1341,74
	1341,74
	1341,74
	1341,74

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	4,49
	18,78
	18,75
	15,82
	15,82
	15,82
	15,82
	15,82

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	1239,07
	1218,59
	1166,33
	1325,92
	1325,92
	1325,92
	1325,92
	1325,92

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	238,27
	234,33
	192,92
	345,77
	345,77
	345,77
	345,77
	345,77

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	1000,80
	984,25
	973,41
	980,14
	980,14
	980,14
	980,14
	980,14

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	1000,80
	984,25
	973,41
	980,14
	980,14
	980,14
	980,14
	980,14

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Ленина 40В
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	3765,10
	3705,93
	3686,64
	3587,77
	3587,77
	3587,77
	3587,77
	3587,77

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	4,80
	4,62
	36,60
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	3760,30
	3701,30
	3650,05
	3560,45
	3560,45
	3560,45
	3560,45
	3560,45

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	723,11
	711,76
	605,56
	478,31
	478,31
	478,31
	478,31
	478,31

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	3037,20
	2989,54
	3044,49
	3082,14
	3082,14
	3082,14
	3082,14
	3082,14

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	838,70
	788,19
	824,33
	857,15
	857,15
	857,15
	857,15
	857,15

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	183,66
	186,68
	208,07
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	2014,84
	2014,67
	2012,09
	2021,17
	2021,17
	2021,17
	2021,17
	2021,17

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Ленина 14В
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	8733,14
	9068,05
	9990,64
	9434,85
	9434,85
	9434,85
	9434,85
	9434,85

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	17,82
	17,16
	70,66
	78,43
	78,43
	78,43
	78,43
	78,43

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	8715,32
	9050,88
	9919,98
	9356,42
	9356,42
	9356,42
	9356,42
	9356,42

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	1675,96
	1740,48
	1157,04
	1706,03
	1706,03
	1706,03
	1706,03
	1706,03

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	7039,36
	7310,40
	8762,94
	7650,39
	7650,39
	7650,39
	7650,39
	7650,39

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	1172,20
	878,57
	1407,24
	901,98
	901,98
	901,98
	901,98
	901,98

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	106,61
	99,79
	110,07
	102,99
	102,99
	102,99
	102,99
	102,99

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	5760,56
	6332,04
	7245,63
	6645,42
	6645,42
	6645,42
	6645,42
	6645,42

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная, ул. Ульяны Громовой 17А
	1
	Выработанной тепловой энергии 
котлами, Гкал
	3356,15
	3270,28
	3571,84
	3669,84
	3669,84
	3669,84
	3669,84
	3669,84

	
	2
	Собственные нужды котлов и 
котельной, Гкал
	14,47
	16,76
	48,06
	49,23
	49,23
	49,23
	49,23
	49,23

	
	3
	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	3341,68
	3253,52
	3523,78
	3620,61
	3620,61
	3620,61
	3620,61
	3620,61

	
	4
	Потери в теплосетях, Гкал
	274,02
	266,79
	264,92
	310,50
	310,50
	310,50
	310,50
	310,50

	
	5
	Полезный отпуск, Гкал в том 
числе
	3067,67
	2986,73
	3258,86
	3310,12
	3310,12
	3310,12
	3310,12
	3310,12

	
	5.1.
	Бюджетным потребителям, Гкал
	2147,71
	2085,60
	2338,91
	2408,99
	2408,99
	2408,99
	2408,99
	2408,99

	
	5.2.
	Прочим потребителям, Гкал
	582,62
	563,81
	582,62
	563,81
	563,81
	563,81
	563,81
	563,81

	
	5.3.
	Населению, Гкал
	337,33
	337,32
	337,33
	337,32
	337,32
	337,32
	337,32
	337,32

	
	5.4.
	Для собственного потребления, 
Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



3) На стр. 12 таблицы 1.2.1 «Существующие и перспективное потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам» указано, что в 2024 году планируется переключение теплопотребляющих установок от данной котельной на котельную по адресу: ул. Бабушкина, 1/6. Не понятно, каким образом данное мероприятие будет производиться.  
4) На стр. 13 таблицы 1.2.1 «Существующие и перспективное потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам» не заполнена информация на долгосрочный период 2024-2028 гг. 
5) По тексту проекта актуализации схемы теплоснабжения указано, что котельная по ул. Бабушкина, 1/6 использует вид топлива: щепа, уголь. В настоящий момент котельная полностью работает на твердом топливе.
6) На котельной по ул. Бабушкина, 1/6 начиная с 2024 года значительное увеличение по натуральным показателям. 
7) В таблице 1.2.1 указаны следующие мероприятия:
- переключение котельной по ул. Ленина, 89А на ул. Бабушкина, 1/6. При этом следует отметить, что в таблице 11.1 указано, что вместо данной котельной планируется установка автоматизированной блочно – модульной котельной; 
- переключение котельной по ул. Ленина, 25/15 на ул. Бабушкина, 1/6. При этом в таблице 11.1 указано, что вместо данной котельной планируется установка автоматизированной блочно – модульной котельной; 
- котельная по ул. Попова, 21 планируется в таблице 1.2.1, что будет функционировать до 2028 года, при этом в таблице 11.1 указано, что в 2025 году планируется установка вместо данной котельной автоматизированной блочно – модульной котельной; 
- переключение котельной по ул. Ленина, 40В на ул. Бабушкина, 1/6 в 2028 году. При этом в таблице 11.1 указано, что в 2025 году планируется установка автоматизированной блочно – модульной котельной; 
- переключение котельной по ул. Ленина, 14В в 2026 году на котельную по ул. Бабушкина, 1/6. Следует отметить, что в таблице 11.1 указано, что необходимые мероприятия по переводу теплопотребляющих установок на котельную по ул. Бабушкина, 1/6 (требуется реконструкция котельной, а также строительства участка сети теплоснабжения и ГВС) запланированы на 2023 год. 

8) Нигде по утверждаемой части схемы теплоснабжения и обосновывающим материалам не указано, что котельная по ул. Ульяны Громовой, 17А (ЦРБ) остается в резерве. Следует отметить, что данная котельная отапливает объекты первой категории надежности. Согласно пункту 4.2 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Потребители первой категории – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. К данной категории относятся больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Также в пункте 6.33 СНиП 41-03-2003 «Тепловые сети» указано, что для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей. 
9) В части 4 (стр.21) указано, что существующая величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в городе Енисейск составляет порядка 0,605 Гкал/ч/км2. На конец расчетного срока схемы теплоснабжения данный показатель прогнозируется на уровне 1,3 Гкал/ч/км2. Расчет данного показателя не предоставлен ни в утверждаемой, ни в обосновывающей частях проекта актуализации схемы теплоснабжения. 
10)  На стр.21-22 указано, что «доставка угля на открытые склады котельных города осуществляется автомобильным транспортном с открытой площадки для приема угля, расположенной в районе Речного порта г. Лесосибирска на берегу реки Енисей. Доставка угля на площадку производиться по р. Енисей в судоходный период». Необходимо добавить, что поставщиком топлива может использоваться иная логистика завоза.
11) На стр. 22 указана протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей ГВС отсутствует. Согласно актов технического обследования, которые ранее были направлены в адрес администрации города Енисейска, протяженность сетей ГВС составляет 5 787,10 м. 
12) На стр.23-32 в таблице 2.3.1 «Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки» замечания идентичны, как по таблице 1.2.1. 
13) Стр. 33-34 в формулах не пропечатаны знаки, также не указаны исходные показатели для расчета, в связи с чем отсутствует возможность проверить результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения. Возникают сомнения насчет точности некоторых результатов, к примеру, на котельной ул. Бабушкина 1/6 указан радиус эффективного теплоснабжения 151 м при том, что ближайший потребитель расположен на расстоянии порядка 264 м от теплоисточника. 
14)  В таблице 2.6.5.1 значения потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 2023-2024 не соответствуют утвержденным в тарифе. 
15) Таблица 5.1.1 – строительство новых источников:

а) АБМК ул. Крупской 41:
Согласно плану перспективного развития, г. Енисейска планируется строительство нового крупного теплоисточника по ул. Доры Кваш, 20/8 установленной мощностью 23,15 Гкал/ч и ЦТП№2 по ул. Худзинского 73 установленной мощностью по отоплению 5,858 Гкал/ч. Суммарная тепловая нагрузка потребителей котельных ул. Крупской 41 и ул. Худзинского 73А составляет 2,48 Гкал/ч, 
Для выведения из технологического процесса котельной по адресу ул. Крупской 41 и обеспечения ее потребителей необходимым расходом теплоносителя и располагаемым напором требуется реконструкция участков тепловой сети по ул. Бабкина ТК23-ТК32 общей протяженностью 427,9 м. Стоимость работ по укрупненному расчету составит 15 133,288 тыс. руб. с НДС.
Установленная мощность котельной составляет 1,89 Гкал/ч. Следственно, уместным будет произвести сравнение затрат по реконструкции и наладке тепловых сетей с коммерческим предложением по установке автоматической блочно-модульной котельной установленной мощностью 2,06 Гкал/ч. Ее стоимость с учетом сопутствующих затрат составит 37 153,934 тыс. руб. без НДС.  
Учитывая, что затраты на мероприятия по реконструкции участков тепловой сети по ул. Бабкина и наладке системы теплоснабжения значительно ниже затрат по установке АБМК на месте котельной ул. Крупской 41, а также учитывая, что проектируемая АБМК находится в плотной жилой застройке и в непосредственной близости с социально значимыми объектами (МБОУ СШ№2, МБДОУ детский сад №5), целесообразным будет вывод из эксплуатации существующей котельной ул. Крупской 41 и перевод ее присоединенной нагрузки на ЦТП№2 ул. Худзинского 73.

б) АБМК ул. Попова 21, ул. Ленина 40В, ул. Ленина 25/15
Установка одной блочно-модульной котельной установленной мощностью 2,06 Гкал/ч с учетом сопутствующих затрат составляет 37 153,934 руб. без НДС. В случае установки данных АБМК по одной взамен существующих котельных по ул. Попова 21, ул. Ленина, 40В, ул. Ленина 25/15 суммарные затраты составят 111 461,802 тыс. руб. без НДС. Сама идея оптимизации системы теплоснабжения путем установки АБМК на местах существующих котельных при наличии технической возможности их объединения вызывает сомнения на предмет целесообразности.
В качестве альтернативы рассматривается строительство модульного теплоисточника в районе котельной ул. Попова 21 установленной мощностью 3,44 Гкал/ч, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения для вывода из эксплуатации котельных ул. Ленина 25/15 и ул. Ленина 40В. Суммарная стоимость мероприятий составит 88 889,239 тыс.руб. без НДС.   

в) АБМК ул. Ленина 89А
Необходимость вывода из эксплуатации маломощных котельных ул. Ленина 89А и ул. Ленина 67 очевидна ввиду значительного износа зданий и оборудования, их расположения в историческом центре г. Енисейска и в непосредственной близости с социально-значимыми объектами, такими как средняя школа №3, Иверский женский монастырь, КГБУЗ «Енисейская районная больница». Исходя из этого, целесообразно рассматривать закрытие данных котельных с переводом их тепловой нагрузки на более отдаленные от городского центра источники тепловой энергии.
Рассматривая вывод из технологического процесса котельных ул. Ленина 89А, ул. Ленина 67, Ванеева 1/9 от котельной по ул. Бабушкина 1/6 был произведен гидравлический расчет системы теплоснабжения с целью выявления наиболее проблемных участков с точки зрения удельных линейных потерь напора. По результатам расчета при зависимой схеме подключения потребителей выявлена необходимость реконструкции магистрального участка ТК1 – ТК1-5 протяженностью 1156м с Ø273 мм на Ø325 мм. Стоимость работ по укрупненному расчету составит 210 736,488 тыс. руб. без НДС. Также необходимо проведение модернизации котельной ул. Бабушкина 1/6 с целью увеличения ее установленной мощности.
В связи со значительным удорожанием мероприятия, в качестве альтернативы предусматривается модернизация котельной ул. Ванеева 1/9: увеличение установленной мощности, строительство и реконструкция тепловых сетей и вывод котельных ул. Ленина 67 и ул. Ленина 89А из эксплуатации с переводом потребителей на котельную ул. Ванеева 1/9. Затраты в данном случае составят 51 135,525 тыс.руб. без НДС. 

16) На стр.43 - 46 табл.5.3.1 «Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения» указаны по источникам теплоснабжения мероприятия, но при этом не указано: какой срок реализации мероприятий, какие суммы затрат. 
17) На стр.46 в части 5 «Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно» не указан информация о том, что какие объекты планируется вывести из эксплуатации. Следует отметить, что по тексту проекта актуализации схемы теплоснабжения предусмотрены мероприятия по выводу объектов теплоснабжения из эксплуатации.  
18) Стр. 49, Таблица 5.9.1. ул. Ленина 14В – корректная установленная мощность котельной составляет 10,1 Гкал/ч. Котельная ул. Ванеева 63А с 2025 года установленная мощность отсутствует, неясно куда будет переведена нагрузка котельной.
19) На стр.52 в табл.6.4.1 «Мероприятия по строительству объектов на тепловых сетях» указаны мероприятия по капитальному ремонту. Не указаны конкретные мероприятия по строительству, реконструкции теплоисточников, тепловых сетей (с учетом протяженностей, диаметров), а также модернизация ЦТП. 
20)  На стр.54 температурный график по котельной по ул. Бабушкина, 1/6 указан 150/700.  
21)   Стр. 54 в котельной по ул. Ульяны Громовой, 17А реализована открытая система горячего водоснабжения. Опечатки в параметрах теплоносителя на новых теплоисточниках. По тексту: «Система горячего водоснабжения для всех центральных источников – открытая» - если развитие тепловых сетей предполагается с учетом перевода закрытых систем в открытые, то не указаны мероприятия по переоборудованию теплоисточников.  
22) На стр.56-59 «Перспективные топливные балансы»: не понятно каким образом посчитаны цифры.
23)  На стр. 63-64 «Общий объем инвестиций» не понятно: какие конкретно мероприятия планируются, какие источники финансирования по годам и в разрезе мероприятий. Общий объем инвестиций в коммунальный комплекс в части теплоснабжения, согласно предоставленной в данной таблице информации, составляет 1 336 845,20 тыс. руб. без НДС. Необходимо разбить: бюджетные средства (какой размер, на какие мероприятия, в какие годы реализации проекта); средства предприятия (какой размер, на какие мероприятия, в какие годы реализации проекта). Кроме того, необходимо предусмотреть: ООО «Енисейэнергоком» осуществляет регулируемый вид деятельности, соответственно, источником реализации мероприятий могут быть средства в рамках инвестиционной надбавки к тарифу. Следовательно, реализация масштабных мероприятий приведет к росту тарифа. 
24) На стр.65 в разделе «Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям» не представлен расчет эффективности предложенных в проекте актуализации схемы теплоснабжения мероприятий. 
25)  На стр.76 указано, что котельная 1962 года, при этом в правоустанавливающих документах на объект указан 1982 год ввода в эксплуатацию данного объекта.
26)  На стр. 76 Установленная мощность котельной ул. Доры Кваш, 20 составляет 13,46 Гкал/ч и оборудована Na-катионитной химводоподготовкой завода ООО «Роса» производительностью 5 м3/ч. В рамках проекта «Оптимизация системы теплоснабжения города Енисейска Красноярского края» участок от УТ12 до ЦТП №4 Ø219х6,0 мм L=1653,6 м построен не был. Касаемо строительства АБМК см замечания к Таблице 5.1.1. 
27) На стр.76-77 указано, что в проекте актуализации схемы теплоснабжения рассматриваются предложенные мероприятия администрацией города Енисейска и Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. При этом отсутствует эффективности и ценовых (тарифных) последствий от реализации мероприятий, которые предложены ООО «Енисейэнергоком». В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 определено, что при разработке проекта актуализации схемы теплоснабжения должны рассматриваться все предложения, в том числе ЕТО.

28)  На стр.76-76 указанные сроки реализации мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения являются сомнительными. Уже середина 2023 года, а согласно проекта актуализации схемы теплоснабжения планируются достаточно дорогостоящие мероприятия. Возникает непонимание: кто будет исполнять данные мероприятия, каким образом, например, ресурсоснабжающей организации выполнить данные мероприятия не предоставляется возможным, так как тарифы на 2023 год уже органом регулирования установлены, сроки для разработки и согласования инвестиционной программы с целью получения инвестиционной надбавки к тарифу, также уже истекли. Отсутствуют мероприятия по реконструкции, строительству сетей теплоснабжения, ГВС, в том числе и при подключении теплопотребляющих установок к новой котельной по ул. Доры Кваш, 20. Кроме того, вид используемого топлива на котельных ул. Бабушкина, 1/6 и Доры Кваш, 20, предусмотрен комбинированный: щепа, уголь. На Доры Кваш (новая котельная) будет два вида оборудования?! 
29) На стр.81 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» на период 2022-2028 гг. не указано значение по показателю – «количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях», аналогично и «количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологический нарушений на источниках тепловой энергии». 
30)  По представленным в таблице 14.1.1 расчетам хотелось бы получить расшифровку:
А) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
Б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети;
В) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
  Г) удельная материальная характеристика тепловой сети приведена к   
  расчетной тепловой нагрузке. 

31) В разделе 15 отсутствует расчет ценовых (тарифных) последствий: а) какие расходы включены в необходимую валовую выручку на период планирования 2024-2028 гг.; б) какие параметры закладываются по численности работников, расходу угля, электрической энергии, воды; в) что дает реализация мероприятий, которые предусмотрены проектом актуализации схемы теплоснабжения, а также необходимо сопоставить ценовые (тарифные) последствия, которые возникают от реализации мероприятий, которые предоставила администрация г. Енисейска с тем, что предложено единой теплоснабжающей организацией.
32) в таблице 15.1.1 полезный отпуск указан 105,68 тыс. Гкал, утвержденный в тарифе на 23 Город Енисейск 100,181 тыс. Гкал, котельная ЦРБ 3,259 тыс. Гкал. 


	Обосновывающие материалы

1) Большая часть замечаний, которые указаны по Утверждаемой части проекта актуализации схемы теплоснабжения, содержатся и в Обосновывающих материалах.
2)  В таблице 1.2.3.1., таблице 1.2.4.1, таблице 1.5.6.1, таблице 1.6.1.1, таблице 1.6.2.1, таблице 1.6.6.1, таблице 4.1.1 - некорректные данные по установленной и расположенной мощности котельной ул. Ленина, 14В
3)  В таблице 1.3.13.1 Технологические потери в тексте указаны «нормативные», в таблице указаны фактические за 2022 год.
4)  Стр. 59 в котельной по ул. Ульяны Громовой, 17А реализована открытая система горячего водоснабжения.
5)  В таблице 1.5.6.1 непонятна перспективная нагрузка по Р-Крестьянская 200А, Ромашкина 2А, Ванеева 1/9, Горького 31А, Ленина 160, Горького 42А, Попова 21.
6)  В таблице 2.4.1, таблице 16.1.1 см. замечания к Таблице 5.1.1 Утверждаемой части.
7)  В таблице 2.7.1 непонятно увеличение потребления тепла по котельного Горького 31А более чем в 2 раза
8) В таблице 6.1.1. величина нормативных потерь не соответствует факту 2022, плану 2023. Если это расчетные величины, то не указано как рассчитано.
9)  Стр. 183 см замечания к стр. 76 Утверждаемой части.
10) Стр. 197-198 см замечания к стр. 33-34 Утверждаемой части.
11)  Стр. 204 см замечания к стр. 54 Утверждаемой части.
12) В таблице 10.1.1 не указана информация по котельной У. Громовой 17А; годовой расход топлива 2023 не соответствует утвержденному в тарифе на 2023 год
13)  В таблице 14.1.1 полезный отпуск указан 105,68 тыс. Гкал, утвержденный в тарифе на 2023 город Енисейск 100,181 тыс. Гкал, котельная ЦРБ 3,259 тыс. Гкал.
14) На стр.147 указано, что отсутствуют возможности по установки мониторингу и контролю за параметрами работы теплоисточников (отсутствуют приборы учета энергоресурсов) на котельных по улице: Ленина, 67, Бабушкина, 1/6, Ванеева, 1/9, Ромашкина, 2а, Ванеева, 63а, Горького, 31а, У.Громовой, 17А. При этом, на котельных Ромашкина, 2а и Ванеева, 63а приборы учета установлены.
15) На стр.169-179 в таблице 4.1.1 «Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки» определено следующее. С 2024 г. планируется к закрытию котельная по ул. Ленина, 67А, с 2025 года – котельная по ул. Ванеева, 63А, с 2026 года – вводится в эксплуатацию новая котельная по ул. Доры Кваш, 20 и согласно данной таблицы, закрывается действующая котельная по ул. Доры Кваш, а с 2027 года к новой котельной переводится тепловая нагрузка от котельной по ул. Худзинского, 73А. При этом в таблице 1.2.1 Утверждаемой части указаны иные сведения по годам реализации мероприятий и сама стратегия по оптимизации системы теплоснабжения города Енисейска иная. Кроме того, в таблице 11.1 Утверждаемой части рассматриваются иные предложения по реализации мероприятий. Необходимо определить единую концепцию.  
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